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Satakielennii

Yohimmennnys:

Uusiin LED-valaisimiin ohjelmoidaan himmennysaikataulu

(jaljelle jaava valaistustaso prosentteina):

80% klo 06-23
55% klo 23-00
30% klo 00-05
55% klo 05-06

MERKINTOJEN SELITYKSET:

Cut6 o, Uusi maadoituselektrodi
H=4m, V=0m, kartiopylvds
X valaisin LED'n. 16,ZP\XI (1940 m)
NPxxx
9 Nykyinen poistettava tilapdisvalaisin
————— Uusi maakaapeli
N Nyk maakaapeli/valaisinpylvds
101...102 Pylvaan positionumero
L1...L2 Valaisimella kdytettava vaihe
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